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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ С ПРОДУВОЧНЫМ
ОХЛАЖДАЮЩИМ ПОТОКОМ

Приведены результата расчетного исследования по оптими-
зации параметров продувочного потока c целью минимиза-
ции объема (массы) теплообменника системы охлаждения с
детандерно-компрессорным турбоагрегатом.

The calculation peculiarities for heat exchangers with cooling
transit stream / V.I. Epifanova, V.P. Murashko, Yu.A. Shevich

The calculation results of the transit stream parameters optimization
are presented. This research is aimed to minimize heat exchanger volume
(mass) in the refrigeration system with expander-compressor turbomachine.
Tab.1. Figs.2. Refs.2.
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